¢  REGIONALNY URAD
\9 VEREJNEHO ZDRAVOTNICTVA
\;\» SO SIDLOM V TRNAVE

Ulica Limbova 6053/6, Trnava

Odbor objektivizicie faktorov o,
Zivotnych podmienok
Halendrska 23, Trnava NN

@ SNAS
Reg. No. 160/S-154

tel. 033/5505041

A - akreditovana skugka, N - neakreditovana skuska, SA - akreditovana skugka od subdodavatel’a, SN - neakreditovana skuska od subdodavatel'a

[

Protokol o skiske €. 1771/2026 QPF - "V!AE ICH
Kéd vzorky: 1 '
: Datum: \ -
Zékaznik: Obec Majcichov, Obecny tirad Majcichov 606, 919 22 Majcicho Datur: () § -06- 202&
Nazov vzorky: pitna voda - vodovod “ g- _.»
Prnnl.v Vyt er

Datum prijatia vzorky: 14.5.2026

Datum za&iatku skasky:

14.5.2026 Datum ukonZenia skisky:

19.5.2026

z
|

//Wp

Odber vzorky pitnej vody (SPP OVPV 1) *

Ing. Vasiletkova, Mgr. Nem&ekova

14 5.2026; ZS Majcichov - kuchyia

Odobral: Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Trnave, odbor objektivizacie faktorov Zivotnych podmienok,

Datum a miesto odberu:

Ukazovatel’ Jednotka | Vysledok | Neistota |Metoda/Typ skusky |  Limit ‘Stlad/nesilad

Vol'ny chlér mg/l 0,02 3% SPPOVPV 2/ A 0,30 v vyhovuje
STN EN ISO 7393-2

Teplota °C 14,8 0,3 SPP OVPV 1 /A 8 =12 ox nehodnotené
STN 75 7375

Mikrobiologické a biologické ukazovatele:

Ukazovatel’ Jednotka Vysledok Neistota |{Metoda/Typ skusky Limit Sulad/nesitilad

Escherichia coli KTJ/100 ml 0 24% SPPMV 1/A 0 nmH vyhovuje
STN EN ISO 9308-1

Koliformné baktérie KTJ/100 ml 0 27% SPPMV 1/A 0 mu vyhovuje
STN EN ISO 9308-1

Enterokoky KTJ/100 ml 0 22% SPPMV 3 /A 0 nvu vyhovuje
STN EN ISO 7899-2

Kultivovatel’né * KTJ/ml 63 25% SPPMV 2/A 200 my vyhovuje

mikroorganizmy pri 22 °C STN EN ISO 6222

Kultivovatel'né K KTJ/ml 43 24% SPPMV 2/A 50 vu vyhovuje

mikroorganizmy pri 36 °C STN EN ISO 6222

Abioseston pokryvnost’ ) 32% SPPB2/A 10 v vyhovuje

polav % STN 75 7712

Mytve organizmy jedince/ml 0 29% SPPB1/A 30 v vyhovuje
STN 75 7711

Zivé organizmy jedince/ml 0 29% SPPB1/A 0 mu vyhovuje
STN 75 7711

Zelezité a manginové pokryvnost 1 31% SPPB1/A 10 vy vyhovuje

baktérie polav % STN 75 7711

Vldknité baktérie (okrem jedince/ml 0 29% SPPB1/A 0 mu vyhovuje

Fe a Mn baktérii) STN 75 7711

Mikromycéty jedince/ml 0 29% SPPB1/A 0 mu vyhovuje

stanovitel’né mikroskopicky STN 75 7711

Identifikované taxony: Siderocapsa sp.

Za spravnost’ vysledkov zodpoveda: RNDr. Jaroslava Kurpelova
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RUVZ so sidlom v Trnave, Protokol o skugke &. 1771/2026

Chemické ukazovatele: ’
Ukazovate? | Jednotka | Vysledok | Neistota |Met6da/Typ skisky |  Limit ~ Stilad/nestlad
Absorbancia - 0,034 0,003 |SPPCHV9/A 0,080 pu vyhovuje
(254 nm, 1 cm) STN 75 7360
Aménne iény mg/l <LOQ - SPPCHV 3/A 0,50 vy vyhovuje
LOQ =0,072 STN ISO 7150-1
Chemicka spotreba mg/l <LOQ i SPP CHV 6/ A 3,0 vu vyhovuje
kyslika manganistanom LOQ=0,5 STN EN ISO 8467
Dusitany mg/1 <LOQ - SPPCHV 4/ A 0,50 avn vyhovuje
LOQ=0,015 STN EN 26777
Dusiénany mg/l 47,9 2,4 SPPCHV 13/A 50,0 v vyhovuje
spektrofotometria
Farba mg/l Pt <2 2 SPPCHV 29/ A 15 v vyhovuje
STN EN ISO 7887
Elektrolytickd vodivost’ mS/m 120 1 SPPCHV 14/A 125 yu vyhovuje
pri 20 °C STN EN 27888
Reakcia vody - 7,36 0,05 SPPCHV 17/A 6,5-9,5 vu vyhovuje
STN ISO 10523
Zdkal FNU <LOQ = SPP CHV 28 /N 50 vm vyhovuje
LOQ=0,34 STN EN ISO 7027-1
Pach - bez - SPPCHV 2/N bez vyhovuje
zépachu STN EN 1622 zapachu
Zelezo mg/l <LOQ = SPPCHV 7/A 0,20y vyhovuje
LOQ =10,057 STN ISO 6332
Mangsn ug/l <LOQ . SPPSCHV 1/A 50,0 vyhovuje
e LOQ =4,9 STN EN ISO 15586

Za sﬁrzivnost’ vysledl;;\_/ zodpoveda: Ing. Lubica Pechackova

Vysvetlivky:

LOQ - medza stanovitel'nosti

* teplota a ¢as inkubécie: (22 £2) °C, (68 4) h

Siilad/nesilad - podl'a Vyhlasky MZ SR €. 91/2023 Z.z.

NMH - najvys§ia medzna hodnota, MH - medzna hodnota, OH - odporti¢ana hodnota

** teplota a ¢as inkubacie: (36 +2) °C, (44 £4) h

Vysledok rozboru sa vzt'ahuje na predloZeni vzorku. Uvedend neistota je roz3irend neistota politani s koeficientom rozsirenia k=2, ¢o zodpoveda
pravdepodobnosti 95%. V pripade akreditovaného odberu vzorky roziirens neistota skiiSobnej metédy zahfiia neistotu odberu vzorky. Protokol o skiske
sa moZe kopirovat’ bez siihlasu laboratéria len veelku. Miesto vykonu skii¥ky je totoZné s adresou laboratéria. Laboratérium nezodpovedi za informcie

poskytnuté zakaznikom.

Datum vydania protokolu: 19.5.2026 & Sosid)
Protokol schvalil:

Ing. Jifi Janosek

veduci odboru objektivizécie faktorov Zivotnych podmienok
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