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A - akreditovana skugka, N - neakreditované skugka, SA - akreditovana skaiska od subdodavatel'a, SN - neakreditované skiiska od subdodavatela

Protokol o skuske €. 3310/2026 | MEREC M/

Kod vzorky: 4 iy um: 9 § 08 jﬁ?%’?
Zikaznik: Obec Majcichov, Obecny trad, 919 22 Majcichov ‘ T M
) 73%“

Prilchy: yl \p||(

/Z)qz )2k

24.7.2026

Nazov vzorky: pitna voda - vodojem

Datum prijatia vzorky: 21.7.2026  Détum zatiatku skaSky: 21 .7.2026 Datum ukonéenia skl'l§ky:

Odber vzorky pitnej vody (SPP OVPV 1) i

Odobral: Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Trnave, odbor objektivizacie faktorov Zivotnych podmienok,

Ing. Vasileckova

D4tum a miesto odberu:

21.7.2026; VodOJem Sachta, Majcichov

Ukazovatel’ Jednotka | Vysledok | Neistota |Metéda/Typ skasky |  Limit Sulad/nesulad

Teplota °C 13,2 0,3 SPPOVPV 1/A 8-12 oy nehodnotené
STN 75 7375

Mikrobiologické a biologické ukazovatele:

Ukazovatel’ Jednotka Vysledok Neistota [Metoda/Typ skiSky Limit Sulad/nesilad

Escherichia coli KTJ/100 ml 0 24% SPPMV 1/A 0 nvu vyhovuje
STN EN ISO 9308-1

Koliformné baktérie KTJ/100 ml 0 27% SPP MV 1 /A 0 My vyhovuje
STN EN ISO 9308-1

Enterokoky KTJ/100 ml 0 22% SPPMV 3/A 0 nmu vyhovuje
STN EN ISO 7899-2

Kultivovatel’né * KTJ/ml 8 25% SPPMV 2/A 200 pmy vyhovuje

mikroorganizmy pri 22 °C STN EN ISO 6222

Kultivovatel’né e KTJ/ml 0 24% SPPMV 2/ A 50 uy vyhovuje

mikroorganizmy pri 36 °C STN EN ISO 6222

Abioseston pokryvnost’ 8 32% SPPB2/A 10 mu vyhovuje

polav % STN 75 7712

My¥tve organizmy jedince/ml 0 29% SPPB1/A 30 v vyhovuje
STN 75 7711

Zivé organizmy jedince/ml 0 29% SPPB1/A 0 mu vyhovuje
STN 75 7711

Zelezité a manginové pokryvnost’ 0 31% SPPB1/A 10 mu vyhovuje

baktérie polav % STN 75 7711

Vliknité baktérie (okrem jedince/ml 0 29% SPPB1/A 0 v vyhovuje

Fe a Mn baktérii) STN 75 7711

Mikromycéty jedince/ml 0 29% SPPB1/A 0 mu vyhovuje

stanovite’né mikroskopicky STN 75 7711

Identifikované taxény: -

Za spravnost’ vysledkov zodpoveda: RNDr. Jaroslava Kurpelova
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RUVZ so sidlom v Trnave, Protokol o skugke &. 3310/2026

Chemické ukazovatele:
Ukazovatel | Jednotka Vysledok | Neistota [Metéda/Typ skisky Limit Stilad/nestilad
Absorbancia - 0,030 0,002 SPPCHV 9/A 0,080 vy vyhovuje
(254 nm, 1 cm) STN 75 7360
Aménne iony mg/l <LOQ - SPPCHV 3 /A 0,50 my vyhovuje
LOQ =0,072 STN ISO 7150-1
Chemicka spotreba mg/l 0,61 0,10 SPPCHV 6/A 3,0 Mu vyhovuje
kyslika manganistanom STN EN ISO 8467
Dusitany mg/l <LOQ - SPP CHV 4/ A 0,50 avm vyhovuje
LOQ=0,015 STN EN 26777
Dusiénany mg/l 32,2 1,6 SPPCHV 13/A 50,0 v vyhovuje
spektrofotometria
Farba mg/l Pt <2 - SPPCHV 29/A 15 v vyhovuje
STN EN ISO 7887
Elektrolyticka vodivost’ mS/m 94,6 3,8 SPPCHV 14/ A 125 v vyhovuje
pri 20 °C STN EN 27888
Reakcia vody - 7,27 0,05 SPPCHV 17/A 6,5-9,5 vu vyhovuje
STN ISO 10523
Zikal FNU <LOQ - SPP CHV 28 /N 5,0 vu vyhovuje
LOQ = 0,34 STN EN ISO 7027-1
Pach . bez 5 SPPCHV 2/N bez vyhovuje
zapachu STN EN 1622 zapachu
Zelezo mg/l <LOQ - SPPCHV 7/A 0,20 yy vyhovuje
LOQ = 0,057 STN ISO 6332
Mangan pg/l <LOQ - SPPSCHV 1/A 50,0 vu vyhovuje
LOQ =49 STN EN ISO 15586

Za spravnost’ vysledkov zodpoveda: Ing. Cubica Pechackova

Vysvetlivky: ~ NMH - najvy$§ia medzna hodnota, MH - medznéa hodnota, OH - odpori¢ana hodnota
LOQ - medza stanovitel'nosti
* teplota a Sas inkubacie: (22 £2) °C, (68 4) h ** teplota a Sas inkubacie: (36 £2) °C, (44 £4) h
Stdlad/nesilad - podla Vyhlasky MZ SR &. 91/2023 Z.z.

Vysledok rozboru sa vztahuje na predloZenii vzorku. Uveden4 neistota je roziirend neistota potitani s koeficientom rozdirenia k=2, o zodpoveda
pravdepodobnosti 95%. V pripade akreditovaného odberu vzorky roziirens neistota skii¥obnej metédy zahfiia neistotu odberu vzorky. Protokol o skiske
sa mdZe kopirovat’ bez siihlasu laboratéria len vcelku. Miesto vykonu skii¥ky je totoZné s adresou laboratéria. Laboratérium nezodpovedi za informacie

poskytnuté zakaznikom.
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Datum vydania protokolu: 24.7.2026 B | e
Protokol schvalil: B Yerr 7

veduci odboru objektivizacie faktorov Zivotnych podmienok
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